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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SUDUVOS VANDENYS*

NUOTEKUY TYRIMO LABORATORIJA

NUOTEKUY TYRIMO REZULTATY PROTOKOLAS Nr. ...401.._
2017 m. rugpjacio 15 d. .....

UAB"Kalvarijos

Tikrinamas objektas komunalininkas*
e Pries TMatavimo
Méginio paémimo vieta valymo Po valymo N
[renginius [rengini
Méginio registracijos Nr. 746 747
Méginio paémimo data 11-08 11-08
Méginio paémimo laikas 8:20 8:25
Méginio rasis
Vandens temperatira, °C
Skendin¢ios medziagos, mg/l 97 12
pH 7,30 7,41
IStirpes deguonis, mg O,/
BDS7, mg O/l 127 3.8

rermanganating oksidacija, mg O/l
Bichromatiné oksidacij

a, mg Oy/l
Nita,mghn g5
Nitratai, mg N/I
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Meéginiy paémima reglamentuojantys dokumentai: LST EN 1SO 5667-1:2007+AC 2007,
LST ENISO 5667-3:2013 , LST 1SO 5667-10:2011

*Naftos produkty koncentracija nustatyta UAB ,,qung}yan_den,ys”
Protokolg israsé g

vandens tyrimo laboratorijoje
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,SUDUVOS VANDENYS"
NUOTEKY KONTROLES LABORATORIJA

NUOTEKUY TYRIMO REZULTATY PROTOKOLAS Nr. ...492...

Tikrinamas objektas

74

2017 m. lapkri¢io 20 d. .....

UAB“Kalvarijos
komunalininkas"

/ V' tibur,

Méginio paémimo vieta Prie$ valymo | Po valymo l\g]a;;\gzs
[reng. freng.
Méginio registracijos Nr. 727 728
Méginio paémimo data 11-06 11-06
Méginio paémimo laikas 7:00 7:05
Méginio rasis
Vandens temperatira, °C
Skendin€ios medziagos, mg/l 14 4 2
pH 7,52 8,01
IStirpes deguonis, mg Oo/l
BDS7, mg Oal 186 14 3
Permanganatiné oksidacija, mg O/l
Bichromatiné oksidacija, mg Oq/I 6
Amonio azotas, mg N/I 8,7 8,2
Nitritai, mg N/I 0,80 0,13
Nitratai, mg N/I 0,31 1,72
Bendras azotas, mg N/I 18 14 10
Fosfatai, mg P/l 1,18 0,51
Bendras fosforas, mg P/I 2,50 0,87 12
Naftos produktai, mg/l *
Sulfatai, mg/l
Chloridai, mg/l
Varis, mg/l
Cinkas, mg/!
Bendras chromas, mg/|
Nikelis, mg/l
Riebalai, mg/l

Méginiy paémima reglamentuojantys dokumentai:  LST EN 1SO 5667-1:2007+AC 2007,

LST EN ISO 5667-3:2013 , LST 1SO 5667-10:2011

"Naftos produkty koncentracija nustatyta UAB ,Kauno vandenys®

Protokolg iSrasé

vandens tyrimo labaratorijoje

o

(pareigos, vardas ir pavadé; palalsas-yy



TYRIMU REZULTATU PROTOKOLAS Nr. 2017-67

Meéginio Tyrime atlikimo data, laikas
regis- paémimo Nustatomi Rezultatai + Tyrimo metodas
traci- vieta, data, parametrai, Neapibréztis* pradZia pabaiga
jos Nr. laikas matavimo vnt.
Vandens 10,6 UM** 7 psl.Y Matavimai atlikti meéginiy
107. | UAB temperatiira, °C paémimo vietoje
JKalvarijos | pH 7,28 LST ISO 10523:2012"
komunalinink | Suspenduotos 12+1* LST EN 872:2005 2017-05-11 | 2017-05-12
as* medZiagos, mg/l 9.10 val. 11.30 val.
Kalvarijos BDS,, mg/1 O, 6,5+0,5* I1SO 5815-1:2003, i¥skyrus 2017-05-11 | 2017-05-18
NVL 8.1.2,8.4.1 p. 13.20 val. 13.00 val,
Kalvarija. ChDSc,, mg/l O, 61 SO 15705:2002%, i&skyrus | 2017-05-11 | 2017-05-11
Nuotekos po 1022 p. 9.40 val, 15.20 val,
valymo Permanganato 10 LST EN ISO 8467:2002" 2017-05-11 | 2017-05-11
2017-05-10, | indeksas, mg/l O 8.30 val. 9.20 val.
9.40 val. Amonio azotas, 18 LSTISO 7150-1:1998Y 2017-05-11 | 2017-05-11
“ mg/IN o 9.00 val. 11.00 val.
Nitrity azotas, 0,043 LST EN 26777:1999" 2017-05-11 | 2017-05-11
mg/l N 9.40 val. 11.20 val.
Nitraty azotas, 0,07 LST ISO 7890-3:1998" 2017-05-11 | 2017-05-11 7]
mg/I N 11.40 val. 15.40 val.
Kjeldalio azotas, 19,42 LAND 84-2006" 2017-05-11 | 2017-05-11
mg/IN 10.00 val. 16.00 val.
Bendras azotas, 20 Sumavimo bidu 2017-05-11 2017-05-11
mg/I N LAND 84-2006" 10.00 val. 16.00 val.
LST EN 26777:1999"
| LSTISO 7890-3:1998"
Fosfaty fosforas, 1,8340,08*  LST ENISO 6878:2004, 4 | 2017-05-11 | 2017-05-11
mg/l P | skyrius o 13.10 val. 14.15 val.
Bendras fosforas, 1,05£0,08% | LST ENISO 6878:2004, 7 | 2017-05-11 | 2017-05-11
mg/l P - skyrius 9.20 val. 14.20 val.

* - rezultatas pateiktas su i8pléstine neapibréztimi. [3plésting neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibréZtj
padauginus i§ aprépties koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmeni.
** UM - Unifikuoti nuoteky ir pavirsiniy vandeny kokybés tyrimy metodai. I dalis. Cheminiai analizés metodai. Vilnius, 1994.
N — neakredituotas tyrimo metodas,

Priedai:

Tyrimy rezultaty protokolo Nr. 2017-67 1 priedas.

Tyrimy rezultatai galioja tik tiriamajam meéginiui.

Be rastisko Marijampolés RAAD Valstybinés analitinés kontrolés skyriaus sutikimo tyrimo rezultaty

protokolo dalys negali biiti padaugintos.

Technikos vadoveé
Rita Ramanauskiené %

(pareigos, vardas, pavarde, paradas)

/ Valstybines analitinés kontrolés skyriaus
i vedéja Rita Militinaite 7 7/
~ Cppd -

(pareigos, vardas, pavardé, para3as)
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