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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 22-360 %
Méginio (-iy) gavimo data: 2022-05-03 y )
UZzsakovas: UAB ,Kalvarijos komunalininkas®, Sakiy g. 11, Kalvarija
Tyrimy atlikimo data: 2022-05-06
Meéginio (-iy) paémimo tvarka**:  Aktas, 2022-05-03, V.Miciulevitius
Méginj pristaté: V.Miciulevi¢ius
sl Leistina
Niegrgoré;sw Tyrimo | Specifikuota bei
Méginio L e Tirtas rodiklis/ matavimo | > ribiné rodiklio : 5
(paémimo vieta, . : rezulta- . Tyrimo metodo Zymuo
kodas e s vienetai verté pagal HN
kiekis, paémimo tas i
24:2017, ne
data) ) .
daugiau kaip
22-360 | Liepy g.5, Zarnyno lazdel¢ (E coli)/ <1,0 0 LST EN ISO 9308-
Salaperaugis, KSV/100 ml 1:2014/A1:2017 en
e el e e ey <1,0 0 LST EN ISO 9308-
I§ vidaus KSV/100 ml 1:2014/A1:2017 en
CLnpo: Kolonijas sudarantys 51x10' | be nebadingy | LST ENISO 62222001
2x500 ml, vienetai (22°C) KSV/1 ml poky¢&iy
2022-05-03 Kvapas priim- priimtinas N)
tinas
Skonis priim- priimtinas N)
tinas
Spalva/ mg/l Pt (=20c) 6,5 30 LST ENISO 7887:2012 en
Drumstumas/ Dr.v. 20,3 4 LST ENISO 7027:2016 en
Savitasis elektros laidis/ 654 2500 LST EN ISO 27888:2002
uS/cm (t=20°C) en
Vandenilio jony 7,37 6,5-9,5 LST ENISO 10523:2012
koncentracija/ pH (= 20°c)
Paaidkinimas: <" —reikia, kad analités koncentracija méginyje yra maZesné nei galima nustatyti ir kiekybiskai jvertinti

duotuoju analizés metodu.
N - VMVT neatestuota sritis.

Tyrimy rezultatai yra susije tik su pateiktu méginiu.
Be rastisko Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimy protokolo dalys negali biiti dauginamos.
** Laboratorija méginiy neima ir uZ jy paémima bei pristatyma neatsako.

Tyrimy protokolo pasiraS§ymo data  2022-05-10 Parasai Laboratorijos skyriaus_
déja ’

evidiené

Laboratorijos vedéja

Tyrimus atliko:

Y {/

Tyrimy protokolo (22-360) puslapiy skaiius: 1 i3 1



