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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP23-01471
Uzsakovas:

UAB "Kalvarijos komunalininkas"

Sakiy g. 11, LT-69210 Kalvarija,

Uzsakymo Nr. U23-00616
Uzsakymo data: 2023-01-17

Nr. LA.01.142

GAFTA ir FOSFA
LABORATORIJA-NARE

2023-01-20

Méginiy paémimo data: 2023-01-17

Méginys gautas: 2023-01-17

Tyrimai pradeti: 2023-01-17

Tyrimai baigti: 2023-01-20

Méginj paémé: ,Eurofins Labtarna Lietuva", UAB

Méginio
Nr.

Tiriamasis objektas

Analize Rezultatas

M23-02547

Geriamas vanduo. Liepy g. 14, Aistiskiai. 2023.01.17.
Paemimo laikas: 09:20 val. Méginiy paémimo norminis
dokumentas: LST EN 1SO 5667-14:2016, LST EN ISO
19458:2006; LST EN ISO 19458:2006/P:2008, 0.5 |

Gelezies kiekis (A) 3830 pg/l

LST EN ISO 11885:2009

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamais méginiais. Tyrimy protokola dalimis dauginti leidZiama tik su rastisku ,Eurcfins Labtarna Lietuva”,
UAB sutikimu. Klientas turi teise pateikti pretenzija per 14 dieny nuo tyrimy protokolo gavimo. (A) - akredituotas metodas. (N) -
neakredituotas metodas. (S) - subrangovy atliktas tyrimas. S.M. - sausoje medziagoje. < - rezultatas mazesnis uz nustatymo riba.
IZpléstiné neapibréztis apskaiciuota standartine neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui
atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy suminé standartiné neapibréztis idreiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu.
Méginio paémimo jtaka matavimo neapibréz¢iai nevertinama. I3 uzsakovo gauta informacija nurodoma siose tyrimy protokolo vietose:
Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj paémé; Tiriamasis objektas.

L

Tyrimy rezultatus patvirtino:
leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja

darbuotojas:

Protokolg isdavé Klienty aptarnavimo skyriaus

Biruté Slugina, 2023-01-20
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