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Méginiy paémimo data: 2023-04-03

Méginj paémé: UAB

Méginys gautas: 2023-04-03
Tyrimai pradéti: 2023-04-03

Tyrimai baigti: 2023-04-25
"Kalvarijos komunalininkas"

Me::uo Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M23-17251 | Geriamasis vanduo. Liubavas-Sesupés g. 20. I$ vartotojo Visuminis beta aktyvumas (be H-3, 0.041 Bg/l
¢iaupo. Paémimo laikas: 9:05 val. Méginiy paémimo K-40, Rn-222 ir jo skilimo produkty) (A)
norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-5:2007 ; LST EN LST EN ISO 9697:2019 (S)
ISO 19458:2006; LST EN ISO 19458:2006/P:2008, 5,5 | Visuminis beta aktyvumas (be H-3, 0.11 Bq/l
Rn-222 ir jo skilimo produkty) (A)
LST EN ISO 9697:2019 (S)
Radono (Rn222) tarinis aktyvumas (N) 4.0 Bg/l
1SO 13164-4 (S)
1,2-dichloretano kiekis (A) ! <0.1 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, i8skyrus 3 skyriy
Bromdichlormetano kiekis (A) 2 <0.6 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, iSskyrus 3 skyriy
Bromdichlormetano, Bromoformo, <0.7 g/l
Chloroformo ir Dibromchlormetano
suma (N)
LST EN ISO 10301:2000, isskyrus 3 skyriy
Bromoformo kiekis (A) 2 <0.5 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, iSskyrus 3 skyriy
Chloroformo kiekis (A) 2 <0.7 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, iSskyrus 3 skyriy
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Méginio - s ..
Nr. Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M23-17251 | Geriamasis vanduo. Liubavas-Sesupés g. 20. 1§ vartotojo Dibromchlormetano kiekis (A) ? <0.6 pg/l
¢iaupo. Paémimo laikas: 9:05 val. Méginiy paémimo LST EN ISO 10301:2000, idskyrus 3 skyriy
norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-5:2007 ; LST EN Tetrachloreteno kiekis (A) 2 <0.5 pg/l
ISO 19458:2006; LST EN I1SO 19458:2006/P:2008, 5,5 | LST EN ISO 10301:2000, igskyrus 3 skyriy
Trichloreteno kiekis (A) 2 <0.6 pg/l
LST EN ISO 10301:2000, iSskyrus 3 skyriy
Aldrino kiekis (4) 3 <0.021 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Dieldrino kiekis (A) ¥ <0.021 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Heptachlor-epoksido kiekis (A) 3 <0.03 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Heptachloro kiekis (A) 3 <0.021 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Kiti pesticidai (N) <0.056 pg/!
LST EN ISO 6468:2000
Pesticidy suma (N) > <0.056 pg/l
LST EN ISO 6468:2000
Aliuminio kiekis (A) <1.7 ug/l
LST EN ISO 11885:2009
Arseno kiekis (A) <2.8 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Boro kiekis (A) <0.008 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Chromo kiekis (A) <0.42 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Gelezies kiekis (A) 4.98 ug/l
LST EN ISO 11885:2009
Kadmio kiekis (A) 0.35 pg/l
LST EN ISO 11885:2009
Mangano kiekis (A) 89.5 ug/!l

LSTENISO 11885:2009
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Nr. Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M23-17251 | Geriamasis vanduo. Liubavas-Sesupés g. 20. 1§ vartotojo Natrio kiekis (A) 16.3 mg/l
¢iaupo. Paémimo laikas: 9:05 val. Méginiy paémimo LST EN ISO 11885:2009
norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-5:2007 ; LST EN Nikelio kiekis (A) 1.47 pg/l
ISO 19458:2006; LST EN I1SO 19458:2006/P:2008, 5,5 | LST EN ISO 11885:2009
Seleno kiekis (A) <2.9 ug/l
LST EN ISO 11885:2009
Stibio kiekis (A) <1.5 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Vario kiekis (A) 0.007 mg/l
LST EN ISO 11885:2009
Svino kiekis (A) <2.4 g/l
LST EN ISO 11885:2009
Amonio kiekis (A) 0.20 mg/l
LST ISO 7150-1:1998
Benz(a)pireno kiekis (A) © <0.007 pg/!
LST EN ISO 17993:2004
Benz(b)Ffluoranteno kiekis (A) © <0.013 g/l
LSTEN ISO 17993:2004
Benz(ghi)perileno kiekis (A) 6 <0.006 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
Benz(k)fluoranteno kiekis (A) © <0.008 pg/l
LSTEN ISO 17993:2004
Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy <0.013 pg/l
suma (N) 7
LST EN ISO 17993:2004
Inden(1,2,3-cd)pireno kiekis (A) © <0.006 pg/l
LST EN ISO 17993:2004
Benzenas (N) & <0.25 pg/l
ISO 11423-2:1997
Bromatas (A) <2.0 ug/l
PN-EN ISO 11206:2013-07 (S)
Chlorido kiekis (A) 9 4.3 mg/l

LST EN ISO 10304-1:2009




TYRIMY PROTOKOLAS Nr. TP23-09713

psl.: 4/5
Méginio - s ..
Nr. Tiriamasis objektas Analizé Rezultatas
M23-17251 | Geriamasis vanduo. Liubavas-Sesupés g. 20. 1§ vartotojo Fluorido kiekis (A) 9 0.56 mg/l
¢iaupo. Paémimo laikas: 9:05 val. Méginiy paémimo LST EN ISO 10304-1:2009
norminis dokumentas: LST EN ISO 5667-5:2007 ; LST EN Nitrato kiekis (A) ¥ 1.8 mg/l
ISO 19458:2006; LST EN I1SO 19458:2006/P:2008, 5,5 | LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfato kiekis (A) ¥ 9.6 mg/!
LST EN ISO 10304-1:2009
Cianidai (N) <6.0 ug/l
LSTISO 6703-1:1998
Gyvsidabrio kiekis (A) <0.025 pg/l
LST EN ISO 12846:2012, iskyrus 6 sk.
Nitrity kiekis (A) <0.03 mg/l
LSTEN 26777:1999
Permanganato indeksas (A) <0.2 mg O/l
LST EN ISO 8467:2002
Tricio aktyvumo koncentracija (A) <0.9 Bq/l
LST EN ISO 9698:2019 (S)
Visuminio alfa aktyvumo koncentracija 0.0081 Bq/l
(A)
LST EN ISO 9696:2018 (S)
Zarniniy enterokoky skaic¢ius (A) 100ml <1ksv 19
LST EN ISO 7899-2:2001

Tyrimy protokolas parengtas elektroniniu badu ir galioja be paraso. Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamais méginiais. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su rastisku , Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB sutikimu. Tyrimy protokolas gali bati keiciamas per 14
kalendoriniy dieny nuo jo gavimo. (A) — akredituotas metodas. (N) — neakredituotas metodas. (S) — subrangovy atliktas tyrimas. S.M. —
sausoje medziagoje. < — rezultatas mazesnis uz nustatymo riba. ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota standartine neapibréztj padauginus
iS aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasikliovimo lygj. Mikrobiologiniy tyrimy suminé standartiné
neapibréztis isreiskiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Méginio paémimo jtaka matavimo neapibrézéiai nevertinama. IS uzsakovo
gauta informacija nurodoma Siose tyrimy protokolo vietose: Uzsakovas; Méginio paémimo data; Méginj paémé; Tiriamasis objektas.

") Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiciuota taikant i$orinio standarto metoda, tyrimo rezultatas koreguojamas
pagal iSgava kai koncentracija virsija nustatymo riba.

2) Ekstrakcijos tirpiklis — heksanas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iSorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas nekoreguotas
pagal iSgava.

3) Meginio ekstrakcija magnetiniu maisikliu, tirpiklis - heksanas, Faziy atskyrimas mikroseparatoriumi, ekstraktas koncentruojamas
garintuvu, ekstraktas nevalytas, analités koncentracija apskaiciuota taikant iSorinio standarto metoda, tyrimo rezultatas nekoreguotas
pagal iSgava.

4) Kiti pesticidai: 2,4'-DDD; 2,4'-DDE; 2,4'-DDT; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; endrinas; heksachlorbenzenas; lindanas (y-HCH);
a-endosulfanas; a-HCH; B-endosulfanas; B-HCH; E-HCH.

5) pesticidy suma: aldrino, dieldrino, heptachloro, heptachlor-epoksido ir kity pesticidy suma.

6) Méginys konservuotas heksanu

7 Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(ghi)perilenas ir inden(1,2,3-cd)pirenas
8) Viena atskyrimo sistema, atskira injekcija

%) Méginys filtruotas 0.45 pm Filtru




10) jeskomy mikroorganizmy neaptikta
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Tyrimy rezultatus patvirtino:

leva Mikalauskaité, Chemijos skyriaus vedéja
Margarita Kartasoviené, L.e.p. mikrobiologijos
skyriaus vedéja

Protokolg iSdavé Klienty aptarnavimo skyriaus
darbuotojas:
Natalija Matusova, 2023-04-25




